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= Navod na instalaciu vnutornej jednotky:
= Pokyny na inStalaciu
= Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)
= Referenc¢na prirucka instalatéra:
= Priprava in$talacie, spravne postupy, referen¢né udaje,...

= Format: Cislicové subory na http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Najnov8ie zmeny dodanej dokumentacie mézu byt k dispozicii na
regionalnej webovej lokalite spolo¢nosti Daikin alebo u predajcu.

Jazykom pévodnej dokumentacie je anglictina. VSetky ostatné
jazyky su preklady.

Technické udaje

= Podmnozina najnovsich technickych udajov je k dispozicii na
regionalnej webovej stranke Daikin (verejne pristupnej).

= VsSetky najnovsie technické udaje su k dispozicii na extranete
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2 Informacie o baleni

21 Vnutorna jednotka

VAROVANIE: HORLAVY MATERIAL

Chladivo R32 (ak je pouzitelné) vo vnutri tejto jednotky je
stredne horfavé. Aby ste nasli pouzity typ chladiva,

6 Konfiguracia 12 prestuduite si $pecifikacie vonkajsej jednotky.
6.1 Nastavenia na mieste instalacie.............cc.ccoceviiiiiiiiiciins 12
7 Uvedenie do prevadzky 13 211 Vybratie prisluSenstva z vnutornej
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7.2 SkLJéobr?a’ ;?revéC{zka ..... e R e 14 a b c d e f
7.3  Chybové kédy pri vykonavani skiSobnej prevadzky................. 14 1% [1x [1x 8x 40x 1% |3x
Likvidacia 15 7 A @ @ <>
Technické Gdaje 15 ’/ % @ @
9.1 Schéma elektrického zapojenia...........cccoeoveiiiiiienieiieeceeee 16
h i j k |
1% , 2x 1% 1% 4%
’ 0 dok - 5 —l=0
==
okumentacii J—
@ a0
1-1 |nf0|’méCie O tomto dOkumente a Navod na instalaciu
b Navod na obsluhu
INFORMACIE ¢ VSeobecné bezpecnostné opatrenia
E] d Podlozky pre zavesnu konzolu
Skontrolovat, ¢i ma pouzivatel vytlateni dokumentaciu e Skrutky pre priruby potrubia
a poziadat ho, aby si ich odloZil pre buducu referenciu. f Kovova spona ) ) ) )
g Tesniace podlozky: Velka (odtokové potrubie), stredna 1
Cielovi pouzivatelia (plynové potrubie), stredna 2 (kvapalinové potrubie)
h Vypustacia hadica
Opravneni instalatori i DIhé tesnenie
j lzola¢ny diel: Maly (kvapalinové potrubie)
E] INFORMACIE k Izolagny diel: Velky (plynové potrubie)
I Spony
Toto zariadenie je wurCené pre odbornikov alebo
vyskolenych pouzivatelov v obchodoch, v odvetvi svietidiel
a na farmach, pripadne pre zaciatonikov na komeréné a
domace pouzivanie.
Dokumentacia
Tento dokument je suCastou dokumentacie. Cela dokumentacia
zahffa tieto dokumenty:
= VSeobecné bezpecnostné opatrenia:
= Bezped&nostné pokyny, ktoré MUSITE pregitat pred instalaciou
= Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)
FBA35~140A2VEB9+FBA35~71A2VEB9+ADEA35~125A2VEB DAIKIN Navod na instalaciu
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3 Informacie o jednotkach a volitePlnom prislusenstve

3 Informacie o jednotkach
a volite’nom prislusenstve

3.1 Zlozenie systému

T

a Priestor pre udrzbu

b Odtokové potrubie

¢ Pripojka elektrického napajania
d Pripojka prenosového vedenia
e Vypustaci vystup pre udrzbu

f Plynové potrubie

a Vnutorna jednotka ML )
b Vonkajsia jednotka g Kvapalinové potrubie
¢ Pouzivatelské rozhranie . Moznosti instalacie:
d Nasavany vzduch
e Vypustany vzduch A
f Potrubie s chladivom + prepojovaci kabel
g Odtokové potrubie
h  Uzemnenie
4 Priprava
B
41 Priprava miesta instalacie
= Okolo jednotky vytvorte dostatony priestor na vykonavanie
servisu a na zabezpecenie obehu vzduchu. \
|
= Na instalaciu vyberte miesto s dostatkom priestoru na prinesenie e
a odnesenie jednotky.
VAROVANIE C
Klimatizagné zariadenie NEINSTALUJTE na miesta, kde
mohlo déjst k uniku horfavého plynu. V pripade uniku
plynu a ked plyn zostane pritomny okolo klimatizacnej
jednotky, m6ze dojst k vzniku poziaru. L
411 Poziadavky vnutornej jednotky na miesto
inStalacie A Standardné nasavanie zo zadnej strany
B InsStalacia so zadnym kanalom a servisnym otvorom kanalu
INFORMACIE C Instalacia so zadnym kanalom bez servisného otvoru
kanalu
Hladina tlaku zvuku je menSia ako 70 dBA. a Povrch stropu
L. .. R . b Otvor v strope
* Pre instalaciu pouZite zavesné skrutky. ¢ Servisny pristupovy panel (pridavné volitelné
. . \ . s . prisluSenstvo)
Priestor. Zohladnite nasledovné poZiadavky: d  Vzduchovy filter
e Filter vstupného vzduchu
f Servisny otvor kanalu
g Vymenitelna doska
Navod na instalaciu DAIKIN FBA35~140A2VEB9+FBA35~71A2VEB9+ADEA35~125A2VEB
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5 InStalacia

5 InStalacia

5.1 Montaz vnutornej jednotky

51.1 Pokyny pre instalaciu vnatornej jednotky

Trieda f (mm)

35+50 760

60+71 1060

100~140 1460

INFORMACIE

Doplnkové prislusenstvo. Ked inStalujete doplnkové
prisluSenstvo, precitajte si aj navod na inStalaciu
doplnkového prisluSenstva. V zavislosti od podmienok
miesta indtalacie moOze byt jednoduchSie rieSenie
nainstalovat’ najprv doplnkové prislusenstvo.

Montaz vstupu vzduchu s textiinym spojom

Priama montaz panelu vstupu vzduchu

Povrch stropu

Otvor v strope

Panel vstupu vzduchu (nad$tandardna vybava)
Vnutorna jednotka (zadna strana)

Textilny spoj panelu vstupu vzduchu (nads$tandardna
vybava)

ooo0Tw 0>

» V pripade inStalacie s kanalom, ale bez servisného otvoru
kanalu. Zmerite polohu vzduchovych filtrov.

Z vonkajSej strany jednotky odoberte vzduchovy(é) filter(e).
Odoberte vymenitelnt dosku.

Na vnuatornu stranu jednotky nainstalujte vzduchovy(é) filter(e).

A O N =

Opat nainstalujte vymenitelnd dosku.

= Pri inStalacii kanalu pre vstup vzduchu vyberte upeviovacie
skrutky vyCnievajuce na vnutornej strane priruby najviac 5 mm,
aby bol vzduchovy filter chraneny pred posSkodenim pocas udrzby
filtra.

a Kanal vstupu vzduchu
b Vnutorna strana priruby
¢ Upevnovacia skrutka
= Pevnost’ stropu. Skontrolujte, ¢i je strop dostatocne pevny, aby
dokazal udrzat hmotnost jednotky. Ak existuje riziko, pred
indtalaciou jednotky zosilnite strop.

= Moznosti inStalacie:

375
- AR
R < =

160
(160~300)

a‘AGO
b
B —_—
| @ @ -
2 o ] a
b

VYSTRAHA

Jednotku je mozné pouzivat s nasavanim zo spodnej
strany. Vymenitelnd dosku vymente za dosku drziacu
vzduchovy filter.

a Doska so vzduchovym filtrom (filtrami)
b  Vymenitelna doska

= Zavesné skrutky. Pre inStalaciu pouzite zavesné skrutky M10.

Pripevnite zavesny drziak k zavesnej skrutke. Pomocou matice a
podlozky ho pevne zaistite z hornej a spodnej strany zavesnej
konzoly.

= Velkost’ otvoru v strope. PresvedCte sa, Ze je otvor v strope

v ramci nasledovnych hranic:

(25). Dl o () T 1
! i
1</ o
0
. H di
Eg B T g
a a<c d b/E‘ ‘
| 630 ‘ .
800 \\

FBA35~140A2VEB9+FBA35~71A2VEB9+ADEA35~125A2VEB
Klimatiza¢né zariadenia systému Split
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5 InsStalacia

Trieda A (mm) B (mm)
35+50 700 738
60+71 1000 1038
100~140 1400 1438

a1l Matica (dodava zakaznik)

a2 Dvojitd matica (zabezpeci sa lokalne)

b1 Podlozka (prislusenstvo)

c1 Zavesna konzola (umiestnena na jednotke)
Vnutorna jednotka

Potrubie

Rozstup konzol drziaka (zaves)
Vzdialenost zavesnych skrutiek

0T

INFORMACIE

= Otacky ventilatora vnuatornej jednotky su predbezne
nastavené tak, aby vznikal Standardny externy staticky
tlak.

= Ak chcete nastavit vy$si alebo nizS$i externy staticky
tlak, resetujte pociatoné nastavenie s uzivatelskym
rozhranim.

= Priklad inStalacie:

Kotva

Stropna doska

DIha matica alebo oto¢na objimka
Zavesna skrutka

Vnutorna jednotka

®©Q0T O

= Jednotku nainstalujte do¢asne.
5 Pripevnite zavesny drzZiak k zavesnej skrutke.
6 Upevnite ho bezpecne.

= Vodovaha. Pomocou vodovahy alebo vinylovej rarky naplnenej
vodou skontrolujte, €i je jednotka vo vodovahe.

a Hladina vody
b Vinylova rarka

7 Dotiahnite hornud maticu.

@ VYSTRAHA

NEINSTALUJTE jednotku v $ikmej polohe. Mozny
vysledok: Ak je jednotka sklonena oproti smeru toku
kondenzatu (strana s odtokovym potrubim je zdvihnuta)
moéze spbsobit poruchu plavakového spinaca a kvapkanie
vody.

5.1.2 Pokyny pre instalaciu potrubi

VAROVANIE

Ak je jedna alebo viac miestnosti pripojenych k jednotke
systémom potrubi, zabezpecte:

= aby tam neboli Ziadne fungujice zdroje vznietenia
(napriklad: otvoreny plamen, fungujuci plynovy
spotrebi¢ alebo elekiricky ohrievac) v pripade, ze
podlazna plocha je menSia ako A, Specifikované vo
vSeobecnych bezpecnostnych opatreniach;

= aby v potrubi neboli Ziadne pomocné zariadenia, ktoré
moézu byt potencionalnym zdrojom vznietenia
(napriklad: horuci povrch s teplotou prekracujucou
700°C a a elektrické spinacie zariadenie);

= aby sa v potrubi pouzivali iba pomocné zariadenia
schvalené vyrobcom;

= vstup alebo vystup je pripojeny priamo s miestnostou
potrubim. Ako potrubie pre vstup alebo vystup vzduchu
NEPOUZIVAJTE priestor, napr. znizeny strop.

VAROVANIE

Do potrubia NEINSTALUJTE fungujice zdroje vznietenia
(napriklad: otvoreny plamen, fungujuci plynovy spotrebic
alebo elektricky ohrievac).

Potrubie zabezpecuje zakaznik sam.

= Strana privodu vzduchu. Pripojte potrubie a vnutornd prirubu
(dodava zakaznik). Na pripojenie priruby pouzite 7 skrutiek
prislusenstva.

TS
d e e d

Skrutka pripojenia (prislusenstvo)
Priruba (dodava zakaznik)

Hlavna jednotka

Izolacia (dodava zakaznik)
Hlinikova paska (dodava zakaznik)

®Q0TOQ

= Filter. Nezabudnite pripojit vzduchovy filter vo vnutri prechodu
vzduchu na vstupnej strane. Pouzite vzduchovy filter, ktorého
ucinnost zberu kanalu 250% (gravimetricka metéda). Ak je pouzity
vstupny kanal, prilozeny filter sa nepouziva.

= Strana vystupu vzduchu. Potrubie pripojte podla vnutorného
rozmeru priruby vystupnej strany.

» Unik vzduchu. Okolo vstupnej strany priruby a pripojky potrubia
ovifite hlinikovu pasku. Uistite sa, ze vzduch v Ziadnom inom spoji
neunika.

= lzolacia. Kanal izolujte, aby nedochadzalo ku kondenzécii.
Pouzite sklenenu vinu alebo polyetylénovd penu 25 mm hrubu.

51.3 Pokyny pre instalaciu vypustacieho
potrubia

Zabezpecte, aby mohla kondenzovana voda vhodnym spésobom
odtekat. To zahfna:

= VSeobecné pokyny

= Pripojenie odtokového potrubia k vnutornej jednotke

= Kontrola Uniku vody

Vseobecné pokyny

= Vypustacie cerpadlo. Pri tomto "vysokozdviznom type" sa
hluénost pri vypustani znizi, ak je vypustacie Cerpadlo
nainstalované vo vyssej polohe. Odporu¢ana vyska je 300 mm.

Navod na instalaciu
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5 InStalacia

= Dizka potrubia. Vypustacie by malo byt &o najkratsie.

» Priemer potrubia. Velkost potrubia musi byt rovnaka alebo
vacSia ako velkost pripajaného potrubia (vinylova rurka s
menovitym priemerom 25 mm a vonkajSim priemerom 32 mm).

= Sklon. Zaistite, aby malo vypustacie potrubie sklon (najmenej

1/100), aby sa zabranilo zachyteniu vzduchu v potrubi. Pouzite
zavesné tyce tak, ako je zobrazené.

1~15m
——a

a Zavesnaty¢
O Povolené

= Kondenzacia. Vykonajte opatrenia voci kondenzacii. Zaizolujte

celé vypustacie potrubie v budove.

X Nie je povolené

= Stupacka. Ak je potrebné stipanie, moézete nainstalovat
stupacku.

= Sklon hadice odtoku: 0~75 mm, aby nedoSlo k namahaniu
potrubia a vzniku vzduchovych bublin.

= Stupacka: <300 mm od jednotky, <625 mm zvislo k jednotke.

1000~1500

—

<625

a bec d d

a Kovova svorka (prislusenstvo)
b Hadica odtoku (prisluSenstvo)
¢ Odtokové potrubie so stipackou (vinylové potrubie s
pozadovanym priemerom 25 mm a vonkaj$im priemerom
32 mm) (dodava zakaznik)
d Zavesné tyce (dodava zakaznik)
= Kombinacia vypustacich potrubi. Mobzete skombinovat
vypustacie potrubia. Nezabudnite pouzit' vypustacie potrubia a T
spoje so spravnymi meracimi zariadeniami pre prevadzkovy vykon
jednotiek.

=100

<625

a Tspoj

Pripojenie odtokového potrubia k vnutornej
jednotke

VYSTRAHA

Nespravne pripojenie vypustacej hadice mdze spdsobit
netesnosti a poskodit priestor inStalacie a okolie.

1 Zatla¢te vypustaciu hadicu ¢o najhlbSie do spoja vypustacej
hadice.

2 Kovovu sponu dotiahnite tak, aby bola hlava skrutky vzdialena
od kovovej spony menej ako 4 mm.

3 Skontrolujte, ¢i neunika voda (pozri "Kontrola unikov vody" na
strane 9).

Nainstalujte I1zolaény diel (odtokové potrubie).

Ovinte velku tesniacu platni¢ku (izolacia) okolo kovovej spony a
hadice odtoku a pripevnite ju kablovymi svorkami.

6 Pripojte vypustacie potrubie k vypustacej hadici.

Pripojenie vypustacieho potrubia (pripevnené k jednotke)
Hadica odtoku (prisluSenstvo)

Kovova svorka (prislusenstvo)

Velka tesniaca viozka (prisluSenstvo)

I1zolaény diel (odtokové potrubie) (prisluSenstvo)
Vypustacie potrubie (dodava zakaznik)

@ VYSTRAHA

= NEODSTRANUJTE zatku vypUstacieho potrubia.
Mohla by zacat vytekat voda.

-0 Q0T O

= Vypustaci vystup sa pouziva len pre vypustanie vody,
ak sa nepouziva vypustacie cCerpadlo alebo pred
udrzbou.

= Zatku vypusStania nasadzujte a vyberajte s citom.
Pouzitie velkej sily by spdsobilo deformovanie pripojky
vypustacej nadoby.

Vytiahnutie zatky.
» Zatkou NEKYVAJTE hore a dole.

Zasunutie zatky.

= Vlozte zatku a stlacte pouzitim krizového skrutkovaca.

a Vypustacia zatka
b Krizovy skrutkova¢

Kontrola unikov vody

Postup sa [iSi v zavislosti od toho, Ci je elektrické vedenie uz
zapojené. Ak elektrické vedenie nie je ukoncené, k jednotke musite
docasne pripojit ovladaci panel a elektrické napajanie.

Ked’ eSte nie je ukonéena praca elektrického zapajania

1 Docasne pripojte elektrické vedenie.

FBA35~140A2VEB9+FBA35~71A2VEB9+ADEA35~125A2VEB
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5 InsStalacia

2 Odoberte kryt rozvodnej skrine (a).

Pripojte vodice jednofazového sietového napajania (50 Hz, 230
V) k pripojeniam €. 1 a €. 2 na svorkovnici elektrického
napajania a uzemnenia.

4 Znova nasadte kryt rozvodnej skrine (a).

Kryt spinacej skrine

Pripojka prenosového vedenia
Pripojka elektrického napajania
Schéma elektrického zapojenia
Skrifiovy rozvadza¢

Plastova spona

Kable pouzivatelského rozhrania
Svorkovnica pre pripojenie prenosového vedenia
Elektrické napajanie

Svorkovnica elektrického napajania
Riadiace zapojenie medzi jednotkami

ZAPNITE elektrické napajanie.

N = TQ 50 Q20T Q

Spustite rezim prevadzky klimatizacia (pozri "7.2 SkuSobna
prevadzka" na strane 14).

7 Za uc¢elom kontroly Unikov vody postupne naplrite priblizne 1 1
vody do vystupu vzduchu.

Vstup na vodu

Prenosné ¢erpadlo

Kryt privodu vody

Nadoba (pri nalievani vody z privodu vody)
Vypustaci vystup pre udrzbu

Potrubia s chladivom

-~ Q0T

8 VYPNITE elektrické napdjanie.

9 Odpojte elektrické vedenie.

10 Odmontujte kryt ovladacej skrine.

11 Odpojte elektrické napajanie a uzemnenie.

12 Znova nasadte kryt rozvodnej skrine.
Ked’ je uz ukoncena praca elektrického zapajania

1 Spustite rezim prevadzky klimatizacia (pozri "7.2 Skusobna
prevadzka" na strane 14).

2 Za uc€elom kontroly unikov vody postupne naplrite priblizne 1 |
vody do vystupu vzduchu (pozri "Ked eSte nie je ukonéena
praca elektrického zapdjania" na strane 9).

5.2 Pripojenie potrubia chladiva

& NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA

5.21 Pripojenie potrubia chladiva k vnutornej
jednotke

A UPOZORNENIE

Nainstalujte chladiace potrubie alebo komponenty tam, kde
nie su vystavené Ziadnym latkam, ktoré mézZu vyvolat
koréziu komponentov obsahujucich chladivo s vynimkou
pripadu, ze su komponenty navrhnuté z takych materialov,
ktoré su v principe odolné proti kordzii alebo su vhodnym
spbsobom chranené proti korozii.

VAROVANIE: HORLCAVY MATERIAL

Chladivo R32 (ak je pouzitelné) vo vnutri tejto jednotky je
stredne horfavé. Aby ste nasli pouzity typ chladiva,
prestudujte si Specifikacie vonkajsej jednotky.

» Dizka potrubia. Potrubie s chladivom by malo byt ¢o najkratsie.
= Nastréné spoje s ohranenim. Pouzitim nastrénych spojov s
ohranenim pripojte k jednotke potrubie s chladivom.

= lzolacia. Potrubie s chladivom na vnutornej jednotke zaizolujte
nasledovne:

Plynové potrubie
Kvapalinové potrubie

w >

Izolaény material (dodava zakaznik)

Kablova spona (prislusenstvo)

Izola¢né diely: Velky (plynové potrubie), maly (kvapalinové
potrubie) (prislusenstvo)

Nastréna matica (pripevnena k jednotke)

Pripojenie potrubia s chladivom (pripevnené k jednotke)
Jednotka

Tesniace podlozky: Stredna 1 (plynové potrubie), stredna 2
(kvapalinové potrubie) (prislusenstvo)

0O T o

Q -0 Q

Svy izolaénych dielov oto&te smerom hore.

Nasadte na zakladnu jednotky.

Dotiahnite kablové spony na izolaénych dieloch.

tesniacu podlozku ovirte od zakladne jednotky smerom k
hornej €asti pripojenia pomocou matice s lievikovym
rozsirenim.

BWON =

@ VYSTRAHA

Nezabudnite izolovat vSetky potrubia s chladivom.
Akékolvek nechranené potrubie mbze spdsobovat
kondenzaciu.

5.2.2 Kontrola tnikov

@ VYSTRAHA

NEPREKRACUJTE maximalny prevadzkovy tlak jednotky
(pozrite si udaj PS High na vyrobnom §titku jednotky).

Navod na instalaciu
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5 InStalacia

@ VYSTRAHA

Pouzite roztok pre skusku bublinkami odporucany
velkoobchodnikom. Nepouzivajte mydlova vodu, ktora
moze sposobit’ porusenie nastrénych matic (mydlova voda
moze obsahovat sol, ktora absorbuje vlhkost, ktora
zamrzne, ak sa potrubie ochladi) a/alebo koréziu
nastrénych spojov (mydlovd voda moéze obsahovat
amoniak, ktory spbsobi koréziu medzi mosadznou
nastrénou maticou a medenou rozsirenou rdrkou).

1 Naplite systém plynnym dusikom az na manometricky tlak
najmenej 200 kPa (2 bar). V snahe zistit malé netesnosti sa
odporuca natlacit 3 000 kPa (30 bar).

2 Pomocou roztoku na bublinkovy test skontrolujte uniky na
vSetkych spojeniach.

3 Vypustite vSetok plyn dusik.

5.3 Zapojenie elektroinstalacie

A NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA

ELEKTRICKYM PRUDOM

A VAROVANIE

VZDY pouzivajte viacZilové elektrické napajacie kable.

A VAROVANIE

Ak je poskodeny napajaci kabel, vyrobca, jeho servisny
pracovnik alebo podobné kvalifikované osoby ho MUSIA
vymenit, aby sa zabranilo vzniku nebezpecénych situacii.

5.3.1  Specifikacie Standardnych komponentov

zapojenia
Komponent Trieda
35+50 | 60+71 | 100 |125+140
Kabel MCA® 14A | 1,3A | 35A | 39A
elektrického  Inapatie 220~240 V
napadjania -
Faza 1~
Frekvencia 50/60 Hz
Velkosti Musi spifiat platné predpisy
vodi¢ov

Prepojovaci kabel Minimalny prierez kabla 2,5 mm?

a pouzitelny pre 220~240 V

Kabel ovladacieho panelu Plastové Snury s tienenim 0,75 az
1,25 mm? alebo kablami

(2-vodicové vedenia)

Maximum 500 m

Odporuc¢ana poistka dodana 16 A
zakaznikom

Ochranny uzemnovaci isti¢ Musi spifiat platné predpisy

(@) MCA = minimalny dovoleny prud v obvode. Uvedené
hodnoty s maximalne hodnoty (pozrite si udaje o
elektrickom zapojeni pre prislusni kombinaciu s
vnutornymi jednotkami, kde najdete presné hodnoty).

5.3.2 Pripojenie elektrického vedenia
k vnutornej jednotke

@ VYSTRAHA

= Riadte sa schémou elektrického zapojenia (je dodana
spolu s jednotkou a nachadza sa na kryte rozvadzaca).

= Uistite sa, Ze elektrické vedenie NEBRANI spravnemu
nasadeniu servisného krytu.

Délezité je udrziavat elektrické napajanie a prenosové vedenie
navzajom oddelene. Aby nedoslo k elektrickému ruseniu, musi byt
vzdialenost medzi oboma vedeniami STALE najmenej 50 mm.

@ VYSTRAHA

Napajacia kablova pripojka a prenosové vedenie musia
byt ulozené oddelene. Prenosové vedenie a vedenie
elektrického napajania sa mézu krizovat, ale NESMU byt
ulozené rovnobezne.

1 Demontujte servisny kryt.

2 Kabel ovladacieho panelu: Vedenie umiestnite cez ram a
upevnite kable k svorkovnici pomocou kablovej spony.

3 Prepojovaci kabel (vnutorna<vonkajsia): Vedenie umiestnite
cez ram a upevnite kable k svorkovnici pomocou kablovej
spony (zaistite, aby boli isla v zhode s Cislami na vonkajsej
jednotke a pripojte vodi¢ uzemnenia).

4 Rozdelte malé tesnenie (prisluSenstvo) a ovifite ho okolo
kablov, aby sa zabranilo preniknutiu vody zvonku do jednotky.
Utesnite vSetky otvory, aby sa =zabranilo vstupu malych
zivogichov do systému.

A VAROVANIE

Prijmite primerané opatrenia, aby jednotka nemohla sluzit
ako ukryt pre malé zivocichy. Kontakt malych zZivocichov s
elektrickymi CGastami moze spdsobit poruchu, dymenie
alebo poziar.

5 Znova nasadte servisny kryt.

= Pri pouziti 1 uzivatel'ského rozhrania s 1 vnutornou
jednotkou.

= Pri pouziti 2 uzivatel'ského rozhrania?

@ Ciarkovana Giara predstavuje samostatné elektrické napéajanie.

FBA35~140A2VEB9+FBA35~71A2VEB9+ADEA35~125A2VEB
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6 Konfiguracia
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Elektrické napajanie
Hlavny vypinac

Poistka

Pouzivatelské rozhranie

Q0T

= Nadriadena jednotka (master): V pripade kombinovania s
multisystémom simultannej prevadzky pri skupinovom ovladani
nezabudnite pripojit vedenie.

= Pouzite samostatné elektrické napajanie len v pripade
nasledovnej kombinacie:

1xFBA35A + RXS35L alebo RXM35M
2xFBAGOA + RR100/125B alebo RQ100/125B
2xFBA71A + RR100/125B alebo RQ100/125B
4xFBASOA + RZQ200C

3xFBAGOA + RZQ200C

3xFBA71A + RZQ200C

2xFBA100A + RZQ200C

4xFBAGOA + RZQ200C

2xFBA125A + RZQ200C

= Poziadavky normy EN/IEC 61000-3-12 su splnené za
predpokladu, Ze je napatie kratkeho spojenia S, vacsie alebo
rovnaké ako minimalna hodnota S, v bode rozhrania medzi
elektrickym napajanim pouzivatela a verejnym systémom.

= EN/IEC 61000-3-12 = europska/medzinarodna technicka
norma, ktora ur€uje limity pre harmonicky prad vytvarany
zariadenim pripojenym k nizkonapatovym verejnym sietam so
vstupnym pradom >16 A a <75 A v jednej faze.

= Povinnostou inStalatéra alebo pouzivatela zariadenia je
zabezpedit Y pripade potreby aj konzultaciou
s prevadzkovatefom distribuCnej siete, aby bolo zariadenie

pripojené len k elektrickému napajaniu s napatim kratkeho
spojenia S, vacsim alebo rovnakym ako minimalna hodnota
S,

= Zabezpecte, aby bolo zariadenie pripojené len k napajaniu so

skratovanym napajanim S, vacsie nez aleebo rovné S, v nizsie
uvedenej tabulke.

Kombinacia FBA35A |FBA50A |FBAG60A |FBA71A

RZAG71M 2(—)

RZQG71L

RZAG100M 3(2,31)

2 (1,30)

RZQG100L

RZAG125M 4(333) [3(232)

RZQG125L

RZAG140M 4(333) [3(232)

RZQG140L

RZASG71M 2(1,10) 1(1,22)

RZQSG71L

RZASG100M 2(—)

2 (1,65)

RZQSG100L

RZASG125M 4(333) [3(232)

RZQSG125L

RZASG140M 4(3,33) [3(232)

RZQSG140L

Kombinacia FBA100A FBA125A FBA140A

RZAG71M

RzZQG71L

RZAG100M

RZQG100L

RZAG125M

RZQG125L

RZAG140M
RZQG140L

RZASG71M

RZQSG71L

RZASG100M
RZQSG100L
RZASG125M
RZQSG125L
RZASG140M
RZQSG140L

1(0,74)

INFORMACIE

V pripade skupinového ovladania nie je potrebné
adresovat vnutornd jednotku. Adresa sa nastavi
automaticky pri zapnuti napajania.

6 Konfiguracia

6.1 Nastavenia na mieste inStalacie

Vykonajte nasledovné nastavenia poli tak, aby koreSpondovali s
aktualnym nastavenim inStalacie a s potrebami pouzivatefa:

@ Ciarkovana ¢iara predstavuje samostatné elektrické napajanie.
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7 Uvedenie do prevadzky

= Nastavenie externého statického tlaku pouzitim:
= Automatické nastavenie smeru prudenia vzduchu
= Pouzivatelské rozhranie
= Cas gistenia vzduchového filtra
Pre automatické nastavenie prudenia vzduchu
= Ak je klimatiza¢na jednotka v rezime prevadzky ventilatora:
1 Zastavte klimatizacnu jednotku.

2 Nastavte ¢islo druhého kodu na 03.

Obsah nastavenia: Potom®

M C1 | C2
Nastavenie pradenia vzduchu je VYP 11(21)| 7

Stlac¢enim ON/OFF sa vratte do normalneho 03
rezimu.

Mozny vysledok: Potom sa rozsvieti
kontrolka prevadzky a klimatizaéna jednotka
prejde do rezimu prevadzky ventilator pre
automatické nastavenie prudenia vzduchu.

Jednotka sa zastavi po 1 az 8 minutach. 02

Mozny vysledok: Nastavenie sa ukonc¢i a
kontrolka prevadzky zhasne.

Ak po nastaveni prietoku vzduchu neddjde k zmene, vykonajte
opatovné nastavenie.

Pouzivatel'ské rozhranie

Skontrolujte nastavenie vnutornej jednotky: druhy kéd rezimu Cislo
11(21) musi byt nastaveny na 01.

Zmerite druhé Cislo kodu podla externého statického tlaku

Cas éistenia vzduchového filtra

Toto nastavenie musi koreSpondovat s kontaminaciou vzduchu v
miestnosti. To ur€uje interval, po€as ktorého sa na ovladacom paneli
zobrazi upozornenieCAS VYCISTIT VZDUCHOVY FILTER. Ak
pouzivate bezdrétovy ovladaci panel, musite tiez nastavit adresu
(pozri navod na instalaciu ovladacieho panelu).

Ak chcete interval... Potom?®
(znegistenie vzduchu) M C1 C2
+2 500 h (fahké) 10(20) 0
+1 250 h (tazké) 02
Bez upozornenia 3 02

= 2 uzivatel'ské rozhrania: Pri pouziti 2 uzivatelskych rozhrani
musi byt jedno nastavené na "MAIN" ("HLAVNY") a druhé na
"SUB" ("PODRIADENY").

7 Uvedenie do prevadzky

@ VYSTRAHA

Jednotku NIKDY nepouZivajte bez termistorov ani
tlakovych senzorov &i spinacov. Mbéze dojst k zhoreniu
kompresora.

71 Kontrolny zoznam pred uvedenim
do prevadzky
Po nainstalovani jednotky najprv skontrolujte nasledovné body. Ked

st vykonané vsetky kontroly uvedené niz$ie, jednotka MUSI byt
uzavreta a LEN potom méze byt jednotka zapnuta.

pripojeného kanala tak, ako je uvedené v tabufke nizsie. ] Preditali ste si vietky pokyny na indtalaciu podla popisu v
Externy staticky tlak?® referen¢nej prirucke instalatora.
M c1 c2 Teh (] Vnutorné jednotky su spravne namontované.
35 | S0 | 60 | 71 | 100 | 125 | 140 V pripade pouzitia bezdroétového uzivatelského rozhrania:
[]
13(23)| 6 ! 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 Je nainatalovany dekoraény panel vnitornej jednotky s
02 e e e el e B infraCervenym prijimacom.
03 30 {3 |30 |3 | — | —|— ] Vonkajsia jednotka je spravne namontovana.
04 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — | —
05 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 (] Fazy nechybaju a ani nie st oto¢ené.
06 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 P . . " - p
] Systém je spravne uzemneny a uzemrovacie svorky su
07 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 utiahnuté.
08 |8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 [] Poistky alebo ochranné zariadenia indtalované na mieste
09 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 su v sulade s tymto dokumentom a NEBOLI premostené.
10 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 ] Napajacie napétie_ ma zodpovedat napatiu uvedenému
11 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 na vyrobnom Stitku jednotky.
12 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 ] V rozvodnej skrini NIE SU uvolnené pripojenia ani
poskodené elektrické sucasti.
13 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 —_ - -
1 120 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 140 ] Izolaény odpor kompresora je v poriadku.
15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 [] Vo vnutri vnitornej a vonkajsej jednotky sa nenachadzajt
poskodené sucasti ani stlacené potrubia.
n NEDOCHADZA k Gniku chladiva.
] InStalované potrubie ma spravnu velkost a potrubia su
spravne izolované.

® Nastavenia poli st definované nasledovne:

= M: Cislo rezimu — Prvé &islo: pre skupiny jednotiek — Cislo v zatvorke: pre individualnu jednotku

= C1: Prvé Gislo kddu
= C2: Druhé ¢islo kédu

. : Predvolené
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7 Uvedenie do prevadzky

] Uzatvaracie ventily (plynu alebo kvapaliny) na vonkajsej
jednotke su uplne otvorené.

7.2 Skuasobna prevadzka

Tato uloha je pouzitelna len pri pouziti ovladacieho panelu
BRC1E52 alebo BRC1E53. Ak pouzivate [ubovolné iné
pouzivatel'ské rozhranie, pozrite navod na instalaciu alebo udrzbu
pouzivatel'ského rozhrania.

Cinnost Vysledok
5 |Stlacte do 10 sekund. Spusti sa skuSobna

7 ) prevadzka.
(1

3 3 minuty sledujte prevadzkové podmienky.

4 Zastavte skuSobnu prevadzku.

_ # Cinnost’ Vysledok
VYSTRAHA 1 |Stlacte najmenej na Zobrazi sa menu Servisné
Neprerusujte skuSobnu prevadzku. 4 sekundy. nastavenia.
INFORMACIE D
Podsvietenie. Pre zapinanie alebo vypinanie na 3 /D
uzivatelskom rozhrani nemusi svietit podsvietenie. Pre 2 |Vyberte polozku Skuobna |[ servisné nastavenia e
kazdu ina Cinnost’ je nutné najprv rozsvietit. Podsvietenie prevadzka.
¢ i 5 ] Ci ietit + y roenvz znoav: r:;suavenia
bude po stlaceni ktoréhokolvek tlacidla svietit £30 sekund. — O E@aga:ka " A
1 Vykonajte Gvodné kroky. T e e
# Cinnost’ P ednotk |
tlacte. t At
1 Otvorte kvapalinovy uzatvaraci ventil (A) a plynovy acte nzrrgoélnaet?(? :/er;irlnuo
uzatvaraci ventil (B) odobratim veka stopky a otacaijte D prevadzky a zobrazi sa
rjo o’protl s'merL{ ’pvohybuv hodinovych ruciciek ™\ ) podiatoéné menu.
Sesthrannym kli€om az po doraz.
7.3 Chybové kédy pri vykonavani
skusobnej prevadzky
Ak inStalacia vonkajSej jednotky NEPREBEHLA spravne, na
uzivatel'skom rozhrani sa m6zu zobrazit nasledovné chybové kody:
2 |Aby nedoslo k zasiahnutiu elektrickym pridom, Kéd chyby Mozna pricina
uzavrite servisny kryt. Ni¢ sa nezobrazi = Odpojenie alebo chyba zapojenia (medzi
3 |Pred spustenim prevadzky zapnite elektrické (aktualne nastavena elektrickym  napajanim ~a vonkajSou
napajanie na najmenej 6 hodin, aby ste ochranili teplota nie je jednotkou, medzi vonkajsou jednotkou a
kompresor. zobrazena) vnutornymi jednotkami, medzi vnutornou
— - - - - jednotkou a uzivatel'skym rozhranim).
4 |Na uzivatelskom rozhrani nastavte jednotku do rezimu
prevadzky klimatizacia. = Poistka na karte PCB vonkajsej alebo
vnutornej jednotky sa vypalila.
2 Spustenie skisobnej prevadzky E3, E4 alebo L8 = Uzatvaracie ventily su uzavreté.
# Cinnost’ Vysledok = Vstup a vystup vzduchu je zablokovany.
1  |Prejdite na zaciatok menu. E7 V pripade trojfazovych jednotiek
Chladenie|y,gay. elektrického napajania chyba faza.
T 2800 Poznamka: Prevadzka nie je mozna.
o Vypnite napéjanie, znovu skontrolujte
elektrické zapojenie a prepnite dva z troch
2 |Stladte najmenej na Zobrazi sa menu Servisné elektrickych kablov.
4 sekundy. nastavenia. L4 Vstup a vystup vzduchu je zablokovany.
D uo Uzatvéracie ventily su uzavreté.
M\ ) u2 = Napatie nie je v rovnovahe.
3 Vybel’te polozku SkuSobna || servisné nastavenia 113 -V Prlp,ade tFO!f.aZ.OVyCh . Jedno,tlek
. elektrického napajania chyba faza.
prevadzka. grove . K . o . .
Kontakt na tdrzbu Poznamka: Prevadzka nie je mozna.
Prevadzkové nastavenia
D Poiadaka Vypnite napéjanie, znovu skontrolujte
in. rozdiel nast. teplof . P . . .
— — Adresa skupiny elektrické zapojenie a prepnite dva z
T — troch elektrickych kablov.
4 |Stlacte. Na zaciatku menu sa U4 alebo UF Zapojenie vetiev medzi jednotkami nie je
7 O zobrazi Skusobna spravne.
prevadzka. UA Vonkajsia a vnitorna jednotka nie su
A kompatibilné.
Chladenie
o
O
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8 Likvidacia

8 Likvidacia

@ VYSTRAHA

Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami. Demontaz
systému, likvidaciu chladiacej zmesi, oleja a ostatnych
gasti zariadenia MUSI prebiehat v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v
$pecialnych zariadeniach na spracovanie odpadu, ¢im je
mozné dosiahnut jeho opatovné vyuzitie, recyklaciu a
obnovu.

9 Technické udaje
= Podmnozina najnovSich technickych udajov je k dispozicii na
regionalnej webovej stranke Daikin (verejne pristupnej).

= VSetky najnovsSie technické udaje su k dispozicii na extranete
Daikin (pozadovana autentifikacia).
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9 Technické udaje

9.1

Schéma elektrického zapojenia

Zjednotena legenda schémy zapojenia

e

Pouzité diely a gislovanie najdete v schéme zapojenia jednotky. Cislovanie dielov je arabskymi &islicami vo vzostupnom poradi pre kazdy diel

a je predstaveny v nizSie uvedenom prehlade symbolom "*" v kéde dielu.

OBVODOVY ISTIC

SPOJENIE

KONEKTOR

UZEMNENIE

ZAPOJENIE NA MIESTE INSTALACIE

D

OCHRANNE UZEMNENIE
OCHRANNE UZEMNENIE (SKRUTKA)
USMERNOVAC

RELE KONEKTOR

SKRATOVACI KONEKTOR

—+—F POISTKA —O— SVORKA
_@_ VNUTORNA JEDNOTKA (111 SVORKOVNICA
INDOOR
._’D‘_ VONKAJSIA JEDNOTKA O e SVORKA VEDENIA
OUTDOOR
BLK : CIERNA GRN : ZELENA PNK : RUZOVA WHT BIELA
BLU : MODRA GRY : SIVA PRP, PPL: RUZOVA YLW @ ZLTA
BRN : HNEDA ORG : ORANZOVA RED . CERVENA
AP DOSKA S POTLACENYMI OBVODMI PS SPINACIE ELEKTRICKE NAPAJANIE
BS* TLACIDLO ZAP/VYP, PREPINAC REZIMOV PREVADZKY ~ PTC* TERMISTOR PTC
BZ, H*O SIRENA Q 1IZOLOVANY HRADLOVY
c* : KONDENZATOR BIPOLARNY TRANZISTOR (IGBT)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, :  SPOJENIE, KONEKTOR QDI OCHRANNY UZEMNOVACI ISTIC
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, Q'L OCHRANA PROTI PRETAZENIU
W, X*A, K'R_* QM TEPELNY SPINAC
D*, V*D DIODA R* ODPOR
DB* DIODOVY MOSTIK RT TERMISTOR
DS* PREPINAC DIP RC PRIJIMAC
E*H : OHRIEVAC s'C KONCOVY SPINAC
F*U, FU* (PRE CHARAKTERISTIKY, :  POISTKA S'L PLAVAKOVY SPINAC
POZRI DOSKA S TLACENYMI S*NPH SNIMAC TLAKU (VYSOKY)
OBVODMI VO VNUTRI VASEJ S*NPL SNIMAC TLAKU (NiZKY)
JEDNOTKY) S*PH, HPS* TLAKOVY SPINAC (VYSOKY)
FG* KONEKTOR (UZEMNENIE RAMU) S*PL TLAKOVY SPINAC (NiZKY)
H* UPEVNENIE ST TERMOSTAT
H*P, LED*, V*L KONTROLKA, SVETELNA DIODA LED S*RH SNIMAC VLHKOSTI
HAP SVETELNA DIODA (SERVISNY MONITOR ZELENA) S*W, SW* PREPINAC REZIMU PREVADZKY
HIGH VOLTAGE VYSOKE NAPATIE SA*, F1S POISTKA PROTI PREPATIU
IES SNIMAC INTELIGENTNE OKO SR*, WLU PRIJIMAC SIGNALU
IPM* INTELIGENTNY NAPAJACI MODUL ss* VOLIACI PREPINAC
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNETICKE RELE SHEET METAL PEVNA DOSKA PASU SVORIEK
L FAZA TR TRANSFORMATOR
L VYMENNIK TEPLA TC, TRC VYSIELAC
LR TLMIVKA V¥, R*V VARISTOR
M* ELEKTROMOTOR V'R DIODOVY MOSTIK
M*C MOTOR KOMPRESORA WRC BEZDROTOVY DIALKOVY OVLADAC
M*F MOTOR VENTILATORA X* SVORKA
M*P MOTOR VYPUSTACIEHO CERPADLA X*M SVORKOVNICA (BLOK)
M*S MOTOR OTACANIA Y*E ELEKTRONICKA CIEVKA
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETICKE RELE EXPANZNEHO VENTILU
N NEUTRAL Y*R, Y*S CIEVKA REVERZNEHO
n=*, N=* POCET PRECHODOV CEZ FERITOVE JADRO ELEKTROMAGNETICKEHO VENTILU
PAM IMPULZNA-AMPLITUDOVA MODULACIA zc FERITOVE JADRO
PCB* DOSKA S POTLACENYMI OBVODMI ZF, Z°F FILTER SUMU
PM* NAPAJACI MODUL
Navod na instalaciu DAIKIN FBA35~140A2VEB9+FBA35~71A2VEB9+ADEA35~125A2VEB
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