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Jednotky série R410A Split Series

RXS50K2VvV1B
RXS60F4V1B
RXG50K3V1B
RX50G3V1B
RX60G3V1B
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RXS60L2V1B
RX60G4V1B
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2 VSeobecné bezpecnostné opatrenia

Symbol

Vysvetlenie

3]

Pred inStalaciou si precitajte navod na instalaciu a
prevadzku a kartu s pokynmi k zapojeniu.

INFORMACIE

Hladina tlaku zvuku je menSia ako 70 dBA.

&&y

Pred vykonanim udrzby a servisnych uloh si
precitajte navod na udrzbu.

(A

Viac informacii ziskate u instalatéra a
v pouzivatel'skej referencnej prirucke.

2

VsSeobecné bezpeénostné
opatrenia

= Opatrenia opisané v tomto dokumente sa tykajuc velmi dolezitych
tém. Dosledne ich dodrziavajte.

= InStalacia systému a vSetky dCinnosti opisané v navode na
inStalaciu musi vykonavat autorizovany instalatér.

= Skontrolujte, €i miesto inStalacie odold hmotnosti a vibraciam
jednotky.

A

VAROVANIE

V pripade uUniku chladiacej zmesi prijmite dostato¢né
opatrenia. Ak chladiaci plyn unika, okamzite miestnost
vyvetrajte. MozZné rizika:

= ZvySena koncentracia chladiacej zmesi méze v malej
miestnosti znizit' hladinu kyslika.

= Ak sa chladiaci plyn dostane do kontaktu s ohriom,
mo&zu vzniknut toxické plyny.

VYSTRAHA

Nespravna instalacia alebo zapojenie zariadenia, prip.
prisluSenstva mdéze mat za nasledok zasah elektrickym
prudom, skrat, uniky, poziar alebo iné Skody na zariadeni.
Pouzivajte len prisluSenstvo, volitelné prislusenstvo a
nahradné diely vyrobené alebo schvalené spolocnostou
Daikin.

VAROVANIE

PoZiadajte svojho predajcu, aby presunul a preinstaloval
klimatizaciu. Neuplna instalacia méze mat za nasledok
unik vody, zasah elektrickym pridom a poziar.

VAROVANIE

Po vypaleni poistky nikdy nevymerite poistku za taku, ktora
je ur€ena pre iny prdd alebo nepouzivajte nejaké iné
zapojenie poistky. Pouzivanie drétu alebo medeného drotu
moze sposobit poSkodenie jednotky alebo spdsobit’ vznik
poziaru.

UPOZORNENIE

Po dlh§om pouzivani skontrolujte podlozky jednotky a jej
inStalacie, ¢i nie su poskodené. Ked su poSkodené,
jednotka by mohla spadnut a spdsobit uraz.

UPOZORNENIE

Ak chcete predist poraneniu, NEDOTYKAJTE sa privodu
vzduchu ani hlinikovych rebier na jednotke.

VAROVANIE

Nedavajte predmety do priamej blizkosti vonkajsej
jednotky a nedovolte, aby sa okolo jednotky hromadilo
listie ani iné necistoty. Listie predstavuje 16zko pre malé
zvierata, ktoré sa mézu dostat do jednotky. Ked su v
jednotke takéto zvierata, méze to spbsobit poruchu, dym
alebo poziar pri kontakte s elektrickymi ¢astami.

> &

VAROVANIE

= Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte,
neodstrariujte, opatovne neinstalujte alebo neopravuijte,
kedZze demontaz alebo inStalacia moéze spoésobit’
zasiahnutie elektrickym prddom alebo vznik poziaru.
Skontaktujte sa s vasim predajcom.

= V pripade nahodnych unikov chladiva sa presvedcte,
Ze v blizkosti nie je otvoreny plameri. Samotné chladivo
je celkom bezpecné, netoxické a nehorlavé, ale pri
nahodnom uniku do miestnosti vytvara toxicky plyn
tam, kde je pritomny horfavy vzduch z ventilatorov
ohrievacov, plynovych varicov atd. Vzdy nechajte
potvrdit kvalifikovanym servisnym personalom, ze pred
obnovenim prevadzky bolo miesto Uniku opravené.

VAROVANIE

Poziadajte svojho  predajcu, aby nainstaloval a
preinstaloval klimatizaciu. Neuplna instalacia méze mat za
nasledok unik vody, zésah elektrickym pridom a poziar.

VYSTRAHA

Pri vypinani ¢erpadla pred demontazou potrubia chladiva
zastavte kompresor. Ak pocas vypinania ¢erpadla zostane
kompresor spusteny a uzatvaraci ventil otvoreny, do
systétmu sa nasaje vzduch. Abnormalny tlak v cykle
chladiva spdsobi poruchu kompresora a dalSie Skody.

VAROVANIE

Klimatizaciu neinstalujte na také miesto, kde hrozi
nebezpecenstvo uniku horfavého plynu. V pripade uniku
plynu a ked plyn zostane pritomny okolo klimatizacie,
moze dojst k vzniku poziaru.

VAROVANIE

Zabezpecte, aby instalacia, testovanie a pouzité materialy
spifiali platné pravne predpisy (navy$e k pokynom
opisanym v dokumentacii spolo¢nosti Daikin).

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA

= PoCas prevadzky a kratko po jej skonCeni sa
NEDOTYKAJTE potrubia na chladiacu zmes,
vodovodného potrubia ani vnutornych Casti. Potrubie
by mohlo byt prilis hortce alebo studené. Pockaijte,
kym nevychladne na beznu teplotu. Ak sa ho musite
dotknut, noste ochranné rukavice.

= NEDOTYKAJTE sa
chladiacej zmesi.

ziadnej nahodne uniknutej

VAROVANIE

VSetky zapojenia na mieste inStalacie a komponenty musi
nainstalovat  elektrikar s prisluSnym  opravnenim.
Zariadenie musi spifiat prislusné miestne zakony a
predpisy.

VAROVANIE

Uistite sa, Ze je nainstalovany detektor uzemnenia, aby sa
zabranilo zasahu elektrickym priddom a poziaru.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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3

Informacie o baleni

A VAROVANIE

Pouzivajte LEN medené vodice.

= Zabezpecte, aby elektroinStalacia na mieste instalacie
spifiala platné pravne predpisy.

= Cela elektricka instalacia na mieste sa musi instalovat
v sulade so schémou zapojenia dodanou s produktom.

= NIKDY nestlacajte zvazky kablov a zabrarite kontaktu
kablov s potrubim a ostrymi hranami. Zabezpecte, aby
na pripojky svorkovnice nepdsobil Ziadny vonkajsi tlak.

* Nezabudnite nainStalovat uzemnovacie vodice.
NEUZEMNUJTE jednotku k verejnému potrubiu,
prepatovej poistke ani uzemneniu telefénnej linky.
Nedokonalé uzemnenie moéze sposobit zasah
elektrickym pradom.

= ZabezpeCte pouzitie samostatného elektrického
obvodu. NIKDY nepouzivajte zdroj napajania spolocny
s inym zariadenim.

= Zabezpecte inStalaciu potrebnych poistiek alebo isticov.

= Ubezpecte sa, ze ste nainstalovali pradovy chrani¢. V
opacnom pripade hrozi riziko zasahu elekirickym
pradom alebo poziaru.

= Pri inStalacii skontrolujte, Cci

kompatibilny 5 invertorom (odolny proti
vysokofrekvenénému  elektrickému  Sumu), aby
nedochadzalo k nepotrebnému otvaraniu pridového
chranica.

je prudovy chrani¢

A VAROVANIE

Ak je poskodeny napajaci kabel, vyrobca, servisny
pracovnik alebo podobné kvalifikované osoby ho musia
vymenit, aby sa zabranilo vzniku nebezpecénych situacii.

4

4

Informacie o baleni

A Vonkajsia jednotka

A1 Vybratie prisluSenstva z vonkajsej

jednotky

a b ® d
}; 1% 1% 1x
<

Navod na instalaciu vonkajsej jednotky

Stitok o fluorizovanych sklenikovych plynoch
Viacjazy¢ny $titok o fluorizovanych sklenikovych plynoch
Vypustaci kohut (nachadza sa v spodnej ¢asti balenia)

Q0T

Priprava

A Priprava miesta instalacie

= Na inStalaciu vyberte miesto s dostatkom priestoru na prinesenie

a odnesenie jednotky.

Vyberte miesto, kde horuci alebo studeny vzduch vypustany
z jednotky alebo hlu¢nost prevadzky NEBUDE nikoho obtazovat.

Vyhybajte sa citlivym miestam, kde hlu¢nost prevadzky mdze
spOsobovat problémy, napriklad v blizkosti spalne.

Okolo jednotky vytvorte dostatoény priestor na vykonavanie
servisu a na zabezpecenie obehu vzduchu.

= Vyhybajte sa miestam, na ktorych méZe dochadzat k uniku
horfavého plynu.

Elektrické kable instalujte minimalne 1 meter od televizorov alebo
radii, aby ste predisli ruSeniu. V zavislosti od dizky rozhlasovych vin
mdze byt vzdialenost 3 metrov nedostato¢na.

A VAROVANIE

NEUMIESTNUJTE predmety pod vnutornd ani vonkajsiu
jednotku, ktorda moéze zvlhnut. Za tychto podmienok méze
kondenzacia na hlavnej jednotke alebo potrubi s
chladivom, znecistenie filtra alebo blokovanie odvodnenia
sposobit odkvapkavanie. Vysledkom méze byt nanos na
predmete alebo zlyhanie predmetu umiestneného pod
jednotkou.

411 Poziadavky vonkajsSej jednotky na miesto
inStalacie
Pri rozmiestneni nezabudnite na nasledujuce pokyny:

>100  >350

2

(mm)

®

a Vyvod vzduchu
b Privod vzduchu

VYSTRAHA
- NEUMIESTRUJTE jednotky jednu na druhd.
» NEVESAJTE jednotku na strop.

Silné vetry (218 km/h) fukajuce na odvod vzduchu vonkajSej
jednotky spdsobia skrat (nasatie vyfukovaného vzduchu). Méze to
viest k:

= zhorSeniu prevadzkovej kapacity,

= Castému vzniku nahlej namrazy v rezime ohrevu,

= preruSeniu prevadzky z dovodu zniZenia nizkeho tlaku alebo
zvySenia vysokého tlaku,

= pokazeniu ventilatora (ked vietor fuka nepretrzite na ventilator,
moze sa zacat krutit velmi rychlo, kym sa nepokazi).

Ked je odvod vzduchu vystaveny vetru, odporuca sa instalovat

ochrannu dosku.

Odporuca sa instalovat’ vonkajSiu jednotku tak, aby privod vzduchu
smeroval k stene a NEBOL priamo vystaveny vetru.

a Ochranna doska
b Prevazujuci smer vetra
¢ Vyvod vzduchu

Navod na instalaciu
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4 Priprava

Jednotku NEINSTALUJTE na nasledujice miesta:

= Miesta, kde mézu byt v atmosfére pritomné hmla alebo pary
mineralneho oleja. Plastické diely sa mézu poskodit, vypadnut
alebo spdsobit’ tnik vody.

NEODPORUCA sa instalovat jednotku na nasledujicich miestach,
pretoze by sa mohla skratit jej zivotnost:

= Na miestach s vyznamnym kolisanim napéatia
= Vo vozidlach alebo na lodiach
= Na miestach s kyslymi alebo zasaditymi parami

InStalacia v blizkosti mora. Zabezpecte, aby vonkajSia jednotka
NEBOLA priamo vystavena vetrom od mora. Tym sa ma zabranit
vzniku korézie z dévodu vysokej urovne obsahu soli vo vzduchu,
¢im sa mdze skratit' Zivotnost jednotky.

VonkajSiu jednotku nainstalujte mimo pésobenia vetra od mora.
Priklad: Za budovu.

H HBHHHBA

Ak je vonkajsia jednotka vystavena priamemu vetru od mora,
nainstalujte vetrolam.

= Vyska vetrolamu=1,5xvyska vonkajSej jednotky

= Pri indtalacii vetrolamu nezabudnite na poziadavky na servisny
priestor.

d
c

H HHEHBH

[ D

a Vietor od mora

b Budova

¢ Vonkajsia jednotka
d Vetrolam

VonkajSia jednotka je ur€ena len na inStalaciu v exteriéri a pre
okolitu teplotu v rozsahu:

4.1.2 Dalsie poziadavky vonkaj$ej jednotky na

miesto instalacie v studenom podnebi

Vonkajsiu jednotku chrante pred priamym snezenim a postarajte sa,
aby vonkajsiu jednotku NIKDY nezasnezilo.

Kryt alebo pristreSok proti snehu
Podstavec

Prevazujuci smer vetra

Vyvod vzduchu

0T

= V kazdom pripade nechajte pod jednotkou priestor minimalne
300 mm. Navyse eSte jednotku umiestnite minimalne 100 mm nad
predpokladani maximalnu Grovefi napadaného snehu. Dalsie
podrobnosti najdete v Casti "5.2 Montaz vonkajSej jednotky" na
strane 10.

V oblastiach so silnym snezenim zvolte miesto inStalacie tam, kde
sneh neovplyvni prevadzku jednotky. Ak méze déjst k snezZeniu z
boéného smeru, zabezpecte, aby sneh NEMAL vplyv na vinutie
vymennika tepla. V pripade potreby nainstalujte snehovy kryt alebo
strieSku a podstavec.

4.2 Priprava potrubia chladiva

4.21 Poziadavky na potrubie chladiva

= Material potrubia: BezSvové medené potrubie odkyslicené
kyselinou fosfore¢nou.

* Priemer potrubia:

Triedy 50 a 60

Kvapalinové potrubie 6,4 mm (1/4")

Plynové potrubie 12,7 mm (1/2")

Modely Rezim ohrevu Rezim chladenia

RXS50K2V1B -15~18°C ~10~46°C Trieda 71

RXSG0F4V1B Kvapalinové potrubie @9,5 mm (3/8")

RX50~60G3V1B Plynové potrubie @15,9 mm (5/8")

RXS50~60L2V1B = Stupen napatia a hrubka potrubia:

RX60G4V1B Vonkajsi Stupen napatia Hrubka (t)®

ARXS50G3V1B priemer (2) |

ARXS50~71L2V1B | -15~18°C 10~46°C 6"} m)m (1/4 Zihané (O) 20,8 mm 2 .
palca (§ )k

RXGS0K3V1B 9,5 mm (3/8") 21 mm

Cinnost’ Vzdialenost’ 12,7 mm (1/2") 20,8 mm

Maximalna povolena dizka potrubia 30 m 15,9 mm 21 mm

Minimalna povolena dizka potrubia 3m (5/8 palca)

Maximalny povoleny rozdiel vo vyske 20m

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
Jednotky série R410A Split Series
3P360062-1H — 2016.09
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5 InStalacia

(a) V zavislosti od platnych pravnych predpisov a
maximalneho prevadzkového tlaku jednotky (pozrite si udaj
PS High na vyrobnom §titku jednotky) sa méze vyzadovat
vacsia hrubka potrubia.

4.2.2 Izolacia potrubia chladiva

Ked je teplota vy$Sia ako 30°C a relativna vihkost je vysSia ako
80%, hrubka izolaéného materialu ma byt najmenej 20 mm, aby sa
predislo kondenzacii na povrchu izolacie.

= Ako izolaény material pouzivajte polyetylénovu penu:

= s intenzitou prestupu tepla medzi 0,041 a 0,052 W/mK (0,035
az 0,045 kcal/mh°C),

= s ohnovzdornostou najmenej 120°C.

= Hrubka izolacie

Vonkajsi priemer Vnutorny priemer | Hrubka izolacie (t)
potrubia (3,) izolacie (9))
6,4 mm (1/4 palca) |8 az 10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 210 mm
15,9 mm (5/8 palca) |16 az 20 mm 213 mm
.t
5 InStalacia

5.1 Otvorenie jednotky

51.1 Otvorenie vonkajsej jednotky

A NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA

ELEKTRICKYM PRUDOM

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA

5.2 Montaz vonkajsej jednotky

5.2.1 Na pripravu instalacnej konstrukcie

1  Skontrolujte pevnost a sklon instalacného podlozia, aby
jednotka po inStalacii nespdsobovala prevadzkové vibracie
alebo hluk.

2 Pripravte si 4 supravy kotviacich skrutiek M8 alebo M10, kazdu
s maticou a podlozkou (dodava zakaznik).

3 Jednotku pevne pripevnite kotviacimi skrutkami.

Ralinl
I

20 mm

@

@;
ﬂ \
s < :y'

4
(mm) B

V kazdom pripade nechajte pod jednotkou priestor minimalne
300 mm. NavySe este jednotku umiestnite minimalne 100 mm nad
predpokladani maximalnu Uroven napadaného snehu. V tomto
pripade sa odporuca vytvorit podstavec.

o

& T s
-~ ZaQ

(mm)

a Maximalna vySka snehovej vrstvy

Ak je jednotka nainstalovana na konzolach na stene, nainstalujte ju
takto:

Navod na instalaciu
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5 InsStalacia

(mm)

Maximalna vySka snehovej vrstvy

5.2.2 InStalacia vonkajsej jednotky

AUC:U@A@A

Q- [wanro

5.2.3 Pre umoznenie vypustania

Skontrolujte, ¢i kondenzovand voda méze vhodnym spdésobom
odtekat.

@ VYSTRAHA

Ak sa odtokové otvory vonkajSej jednotky zablokuju,
zabezpeéte pod vonkajSou jednotkou priestor aspon
300 mm.

= Jednotku nainstalujte na podklad, ktory zaru¢i spravny odtok, aby
sa zabranilo nahromadeniu ladu.

= Okolo zakladu pripravte odtokovy kanal na odvod vody z priestoru
okolo jednotky.

= Zabrante odtoku vody na chodnik, pretoze v pripade teplot
prostredia pod bodom mrazu by chodnik mohol byt kizky.

= Ked sa jednotka instaluje na ram, vo vzdialenosti 150 mm od
spodnej Casti jednotky namontujte vodotesnu dosku, aby sa
zabranilo preniknutiu vody do jednotky a stekaniu odtekajucej
vody (pozrite si nasledujuci obrazok).

[
66

= V pripade potreby na zabezpeCenie odtoku pouzite vypustaci
kohut.

—p—
b
a c
~
X
d
a Odtokovy otvor
b Vypustaci kohut
¢ Spodny ram
d Vypustacia hadica (@16 mm, dodava zakaznik)

5.24 Zabezpecenie vonkajsej jednotky pred
prevratenim

Ak je jednotka inStalovana na mieste, kde silny vietor méze jednotku

naklonit, prijmite nasledujuce opatrenie:

1 Pripravte 2 lana podla nasledujuceho obrazka (inStalacia na
mieste).

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
Jednotky série R410A Split Series
3P360062-1H — 2016.09
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5 InStalacia

2 2 lana umiestnite na vonkajSiu jednotku.

3 Medzi lana a vonkajSiu jednotku vlozte gumovu podlozku, aby
sa zabranilo poskriabaniu nateru (inStalacia na mieste).

4 Pripevnite konce lan. Konce lan utiahnite.

5.3 Pripojenie potrubia chladiva
NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA

5.31 Predbezné opatrenia pri pripojovani
potrubia s chladivom

UPOZORNENIE

» Na &asti s lievikovym roz&irenim NEPOUZIVAJTE
mineralny ole;j.

« NEPOUZIVAJTE
inStalacii.

* Do jednotky R410A NIKDY neinstalujte susi¢, aby sa
zachovala jej Zivotnost. VysuSany material sa moze
rozpustit' a poskodit’ systém.

@ VYSTRAHA

Dodrziavajte nasledujuce opatrenia tykajuce sa potrubia
chladiva:

potrubie  z  predchadzajucich

= Zabrante, aby do obehu chladiva prenikli iné latky
okrem ur¢eného chladiva (napr. vzduch).

» Na doplfianie pouzivajte len chladivo R410A.

= Na instalaciu pouzivajte len nastroje (napr. supravu
kalibrovanej armatury) vyhradne uréené na pouzivanie
pri inStalacii jednotky R410A, ktoré znesu tlak
a zabrania preniknutiu cudzich latok (napr. mineralnych
olejov alebo vihkosti) do systému.

= Potrubie sa musi inStalovat tak, aby lievikové
rozSirenie NEBOLO vystavené mechanickému
namahaniu.

= Zabezpecte potrubie podla nasledujucej tabulky, aby
sa zabranilo prenikaniu necistét, kvapalin a prachu do
potrubia.

= Pri vedeni medenych trubic cez steny postupuijte
opatrne (vid obrazok nizsie).

X T X o

INFORMACIE

NEOTVARAJTE uzatvaraci ventil chladiva pred kontrolou
potrubia chladiva. Ak potrebujete doplnit chladivo,
odporuca sa po doplneni otvorit uzatvaraci ventil chladiva.

5.3.2 Pokyny pre pripojovanie potrubia s
chladivom
Pri spajani potrubi nezabudnite na nasledujuce opatrenia:

= Pri pripajani matice s lievikovym rozsirenim naneste na vnutorny
povrch éterovy alebo esterovy olej. Pred pevnym utiahnutim
maticu utiahnite 3 alebo 4 otakami rukou.

— v
)
'
i

= Pri uvolfiovani matice s lievikovym rozS$irenim vzdy pouzivajte dva
krace.

= Pri pripojovani potrubia maticu s lievikovym rozsirenim vzdy
utahujte pomocou klfu€a a momentového klu€a. Zabrani sa
prasknutiu matice a unikaniu.

a Momentovy klu¢
b KIi¢ na matice
¢ Spojenie potrubi
d Matica s lievikovym rozsirenim
Priemer Ut'ahovaci Rozmery Tvar
potrubia (mm) | moment (Nem) | ohranenia (A) | lievikového
(mm) rozsirenia
(mm)
76,4 14,2~17,2 8,7az9,1 gor2
I5o0
29,5 32,7~39,9 £0N
2127 49,5~603 | 162az166 1 | f\R o105
15,9 61,8~75,4 19,3-19,7 I

5.3.3 Pokyny na ohybanie potrubia

Na ohybanie pouzite ohyba¢ potrubia. VSetky ohyby potrubia maju
byt €o najmiernejSie (polomer ohnutia 30 az 40 mm alebo vacsi).

5.34 Ohranenie konca potrubia

A UPOZORNENIE

= Nedokonalé spojenie modze zapricinit unik plynného
chladiva.

» Ohranenie NEPOUZIVAJTE opakovane. Pouzite nové
ohranenia, aby sa predislo uniku chladiaceho plynu.

= Pouzivajte trubicové matice dodané spolu s jednotkou.
Pouzitie inych nastrénych matic méze spdsobit Unik
chladiaceho plynu.

Jednotka
VonkajSia jednotka

Doba instalacie Sposob ochrany

> 1 mesiac PriSkrtte potrubie

<1 mesiac Priskrtte potrubie

Bez ohladu na dobu alebo ho uzatvorte
pomocou pasky

Vnutorna jednotka

1 Pomocou rezaca potrubia odrezte koniec potrubia.

2 Odstrante nerovnosti, priCom obrobeny povrch bude otoCeny
smerom nadol, aby ulomky nevnikli do potrubia.

I

a—/ \b

a Presne odrezte v pravom uhle.
b  Odstrarite necistoty.

Navod na instalaciu
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5 InsStalacia

3 Vyberte trubicovu maticu z uzatvaracieho ventilu a umiestnite ju
na potrubie.

4 Ohrante potrubie. Umiestnite presne do polohy znazornenej na
nasledujucom obrazku.

_—

Ohranovacka pre
R410A (spojkovy | gpojkovy typ Typ kridlovej

t q
yp) (typ Ridgid) matice

Bezna ohranovacka

(typ Imperial)
1,5az 2,0 mm

A 0az0,5mm 1,0az 1,5 mm

5 Skontrolujte, ¢i je ohranenie vykonané spravne.
A

a———

a Vnutorny povrch ohranenia nesmie obsahovat trhliny.

b Koniec potrubia musi byt rovhomerne rozsireny a dokonale
kruhového tvaru.

c Skontrolujte, ¢i je trubicova matica je spravne
namontovana.

5.3.5 Pouzitim uzatvaracieho ventilu a servisnej
pripojky

Manipulacia s uzatvaracim ventilom

Dodrzujte nasledujuce pokyny:

= Uzatvaracie ventily su vo vyrobe uzatvorené.

= Na nasledujucom obrazku su znazornené vsetky Casti pouzivané
pri manipulacii s ventilom.

Servisna pripojka a uzaver servisnej pripojky
Rurka ventilu

Pripojenie lokalneho potrubia

Uzaver ventilu

Q0T

= Obidva uzatvaracie ventily musia byt poCas prevadzky otvorené.

« NEVYVIJAJTE nadmerny tlak na rdrku ventilu. Méze sa zlomit
telo ventilu.

= Uzatvaraci ventil sa vzdy musi zaistit klt€om, potom sa trubicova
matica uvolni alebo utiahne momentovym klac¢om. KIu¢
NEUMIESTNUJTE na uzéver ventilu, mohlo by to spésobit dnik
chladiva.

a K¢
b Momentovy klu¢
= Ak sa predpoklada nizky prevadzkovy tlak (ked sa napriklad bude
chladit pri nizkych teplotach vonkajSieho vzduchu), dostatocne
utesnite trubicovd maticu uzatvaracieho ventilu na plynovom
potrubi  silikdbnovou tesniacou hmotou, aby nedochadzalo
k zamfzaniu.

Silikonova tesniaca hmota, skontrolujte, ¢i nezostali
medzery.

Otvorenie a uzatvorenie uzatvaracieho ventilu

1 Odstrarite kryt ventilu.

2 Vlozte Sestuholnikovy kIG¢ (na strane kvapaliny: 4 mm, na
strane plynu: 6 mm) do rarky ventilu a rurku ventilu otocte:

v smere hodinovych ruci¢iek pri otvarani,
proti smeru hodinovych rugiciek pre uzatvarani.

3 Ked sa rurka ventilu uz neda dalej otacat, ukoncite otacanie.
Teraz je ventil otvoreny alebo zatvoreny.

Manipulacia s uzaverom ventilu
Dodrzujte nasledujuce pokyny:

= Uzaver ventilu je utesneny na mieste oznacenom Sipkou.
NEPOSKODTE ho.

N

= Po manipulacii s uzatvaracim ventilom skontrolujte, i je uzaver
ventilu spolahlivo utiahnuty.

= Utahovacie momenty najdete v nasledujucej tabulke.

= Po utiahnuti uzaveru ventilu skontrolujte, ¢i chladivo neunika.

Polozka Ut'ahovaci moment (N-m)
Uzaver ventilu, strana kvapaliny 21,6~27,4@
32,7~39,9®)
Uzaver ventilu, strana plynu 48,1~59,7@
60,1~74,6®
Uzaver servisnej pripojky 10,8~14,7

(a) Pre triedy 50 a 60.
(b) Pre triedu 71.

Manipulacia s uzaverom servisnej pripojky

Dodrzujte nasledujuce pokyny:

= Vzdy pouzivajte plniacu hadicu vybavenu kolikom depresora
ventilu, pretoZe servisny port je Schraderov ventil.

= Po manipulacii so servisnou pripojkou skontrolujte, &i ste
bezpecne utiahli uzaver servisnej pripojky. Hodnoty utahovacieho
momentu najdete v tabulke v kapitole "Manipulacia s uzaverom
ventilu" na strane 13.

= Po utiahnuti uzaveru servisnej pripojky skontrolujte, ¢i chladivo
neunika.

5.3.6 Pripojenie potrubia chladiva k vonkajsej
jednotke

1 Pripojenie chladiacej kvapaliny z vnutornej jednotky pripojte do
uzatvaracieho ventilu kvapaliny vonkajSej jednotky.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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5 InStalacia

2

5.4

5.4.

a Uzatvaraci ventil kvapalinového potrubia
b Uzatvaraci ventil plynového potrubia
¢ Servisna pripojka

Pripojenie chladiaceho plynu z vnutornej jednotky pripojte do
uzatvaracieho ventilu chladiva vonkajSej jednotky.

Kontrola potrubia chladiva

1 Kontrola unikov

G VYSTRAHA

NEPREKRACUJTE maximalny prevadzkovy tlak jednotky
(pozrite si udaj PS High na vyrobnom Stitku jednotky).

@ VYSTRAHA

Pouzite roztok pre skusku bublinkami odporucany
velkoobchodnikom. Nepouzivajte mydlovi vodu, ktora
moze sposobit’ porusenie nastrénych matic (mydlova voda
mobze obsahovat sol, ktora absorbuje vlhkost, ktora
zamrzne, ak sa potrubie ochladi) a/alebo koréziu
nastrénych spojov (mydlovda voda moéze obsahovat
amoniak, ktory spdsobi kor6ziu medzi mosadznou
nastrénou maticou a medenou rozsirenou rarkou).

3 Vypustajte systém aspon 2 hodiny na tlak v potrubi

i Uzatvaraci ventil plynového potrubia
j Uzatvaraci ventil kvapalinového potrubia

Vytvarajte v systéme podtlak, kym tlak v armatdre nedosiahne
hodnotu -0,1 MPa (-1 bar).

2 Pockajte 4 - 5 minut a skontrolujte tlak:

Ak tlak... Potom...

Nemeni sa V systéme sa nenachadza
vihkost. Postup su$enia je
skonceny.

ZvySuje sa V systéme je vihkost. Prejdite
na nasledujuci krok.

-0,1 MPa
(-1 bar).

4 Po VYPNUTI &erpadla aspof 1 hodinu kontroluijte tlak.

Ak sa NEDOSIAHNE cielovy podtlak alebo ak sa podtlak neda
udrzat' 1 hodinu, postupuijte takto:

= Znovu skontrolujte uniky.
= Znovu vykonajte podtlakové susenie.

VYSTRAHA

Po instalacii potrubia a evakuovani sa plynovy uzatvaraci
ventil musi otvorit. Spustenie systému s uzavretym
ventilom méze poskodit kompresor.

5.5 Plnenie chladiva

5.5.1 Uréenie mnozstva chladiva na doplnenie
Ak je celkova dizka Potom...
potrubia na
kvapalinu...
<10m NEDOPLNAJTE dal$ie chladivo.
>10m R = (celkova dizka (m) kvapalinového

potrubia — 10 m) x 0,020
R = doplnenie (kg) (zaokruhlené na 0,1 kg)

5.4.

Naplrite systém plynnym dusikom az na manometricky tlak
najmenej 200 kPa (2 bar). V snahe zistit malé netesnosti sa
odporuca natlacit 3000 kPa (30 bar).

Pomocou roztoku na bublinkovy test skontrolujte Uniky na
vSetkych spojeniach.

Vypustite vSetok plyn dusik.

2 Podtlakové susenie

Nasledujucim postupom pripojte vakuové ¢erpadlo a armatuiru:

_29

‘*u &

a d h

1
Manometer
Kalibrovana armatura
Nizkotlakovy ventil (Lo)
Vysokotlakovy ventil (Hi)
Plniace hadice
Véakuové cerpadlo
Servisna pripojka
Kryty ventilu

SQ - ® Q20T QO

INFORMACIE

Dizka potrubia je jednosmerna dizka kvapalinového
potrubia.

5.5.2

Plnenie chladiva

A VAROVANIE

= Pouzivajte len chladivo R410A. Iné
sposobit vybuchy a nehody.

latky mozu

= R410A obsahuje fluérované sklenikové plyny. Ma
hodnotu potencialu globalneho oteplovania 2 087,5.
Tieto plyny NEVYPUSTAJTE do ovzdusia.

= Pri plneni chladiva vzdy pouzivajte ochranné rukavice
a bezpecnostné okuliare.

= Pouzivajte nastroje vyluéne uréené pre typ chladiva v systéme,

aby sa zabezpedil pozadovany tlakovy odpor a zabranilo sa
vniknutiu cudzich latok do systému.

Chladivo dopifiajte nasledujicim spésobom:

Navod na instalaciu
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5 InsStalacia

Ak Potom

Je namontovana sifénova trubica | Pri dopifiani chladiva by mal byt

) . . valec vo zvislej polohe.
(t. j. valec je oznac¢eny napisom v Ip

zneni “pripojeny kvapalinovy
plniaci sifén”)

VAROVANIE

VZDY pouZivaite viacZilové elektrické napajacie kable.

Sifénova trubica NIE JE
namontovana

Pri dopifiani chladiva valec
otocte hore dnom.

VAROVANIE

= Elektrické napajanie NEZAPINAJTE, kym sa nedokonéi
cela elektroinstalacia. V opaénom pripade méze dojst k
zasahu elektrickym pruadom.

= Po dokonceni zapojenia a pred zapnutim elektrického
napajania dosledne skontrolujte, ¢i su vSetky kable
zapojené spravne.

= VSetky casti, materidly a elektroinstalacia dodavané
zékaznikom MUSIA spifiat platnu legislativu.

:

= Pomaly otvorte valec s chladivom.

= Chladivo plrite v kvapalnej forme. Pridavanie v plynnej forme
moze branit normalnej prevadzke.

Predpoklad: Pred doplnenim chladiva sa uistite, ze je potrubie
chladiva pripojené a skontrolované (test netesnosti a vysuSenie
vakuom).

1 Valec s chladivom pripojte k servisnej pripojke.
2 Naplrite dodato¢né mnozstvo chladiva.
3 Otvorte plynovy uzatvaraci ventil.

Ak je v pripade demontaze alebo premiestnenia systému potrebné
vypnut Cerpadlo, dalSie podrobnosti najdete v Casti "7.1 Vypnutie
Cerpadla" na strane 19.

5.5.3 Pripevnenie Stitka o fluorizovanych
sklenikovych plynoch

1 Stitok pripevnite nasledujlicim postupom:

M Contains il gl gases a
[RXXX] @< |kg——b
f ———oewpixxx

o- T
2) [ ——

9 9:0- |kg——d

'ﬂ,ﬁl%= tCOeq-— e

a Ak sa s jednotkou dodava viacjazy¢ny Stitok
o fluorizovanych sklenikovych plynoch (pozrite si
prisluSenstvo), odlupnite prislusny jazyk a nalepte ho na
vrchnu Gast a.

b Naplnenie produktu chladivom vo vyrobe: pozrite si

vyrobny §titok jednotky

DalSie doplnené mnoZstvo chladiva

Celkové mnozstvo naplneného chladiva

e Emisie sklenikovych plynov celkového objemu chladiva
vyjadrené v tonach ekvivalentu CO,

f GWP = global warming potential (potencial globalneho
oteplovania)

@ VYSTRAHA

V Eurépe sa na urCenie intervalov udrzby pouzivaju
emisie sklenikovych plynov celkového objemu chladiva
v systéme (vyjadrené v tonach ekvivalentu CO,). Riadte sa
platnymi pravnymi predpismi.

Qo0

Vzorec na vypocet emisii sklenikovych plynov: hodnota
GWP (potencial globalneho oteplovania) chladiva x
celkovy objem chladiva [v kg] / 1000

5.6 Zapojenie elektroinstalacie

A VAROVANIE

= Po ukonéeni elektrickej instalacie sa uistite, i je kazda
elektricka Cast a koncovka vo vnutri elektrickej skrine
spravne pripojena.

= Pred spustenim jednotky skontrolujte, ¢i su vSetky kryty
zatvorené.

A VAROVANIE
= Ak ma elektrické napajanie chybajucu alebo chybnu

nulovu fazu, zariadenie sa méze poskodit.

= Uréenie vhodného uzemnenia. NEUZEMNUJTE
jednotku k verejnému potrubiu, prepatovej poistke ani
uzemneniu telefénnej linky. Nedokonalé uzemnenie
mdze spbsobit’ zasah elektrickym pradom.

= Instalujte pozadované poistky alebo pradové istice.

= Elektrické kable zabezpeéte pomocou kablovych
spojok, aby sa NEDOSTALI do kontaktu s ostrymi
hranami ani potrubim, a to najma na vysokotlakovej
strane.

= NEPOUZIVAJTE paskové vodige, lankové splietané
vodice, predlzovacie kable ani prepojenia
z hviezdicovej sustavy. Mohlo by to spdsobit
prehrievanie, Uraz elektrickym priddom alebo poziar.

= NEINSTALUJTE kondenzator s fazovy predstinom,
pretoze tato jednotka je vybavena invertorom.
Kondenzator s fazovym posunom zniZzuje vykonnost
a moze sposobit’ nehody.

= Vnutri jednotky NEPOUZIVAJTE elektrické su&asti
dodavané zakaznikom.

= NEPRIPAJAJTE elektrické napajanie  vnutornej
jednotky k vonkajSej jednotke. Mbze to mat za
nasledok zasah elektrickym prudom alebo poziar.

= NEVETVITE napajanie iného prisluSenstva v
svorkovnici.

A NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA
ELEKTRICKYM PRUDOM
RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN Navod na intalaciu
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5 InStalacia

@ VYSTRAHA

Predbezné opatrenia pri ulozeni elektrického napajania:

= K tej istej svorkovnici elektrického napajania
nezapajajte droty rozlicnych hrubok (slucka vodica
elektrického napajania méze spdsobit nenormalne
ohriatie).

= Pri pripojovani vodi¢ov rovnakého priemeru uskutocnite
zapojenie podla nasledovného obrazku.

O X X

= K zapojeniu pouzivajte navrhnuté napajacie vedenie,
pevne pripojte a potom zaistite, aby nedoSlo
k pdsobeniu vonkajsieho tlaku na svorkovnicu.

= K dotiahnutiu skrutiek svorkovnice pouZite vhodny
skrutkova¢. Malé skrutkovace by mohli poskodit hlavu
skrutky a sposobit nedokonalé dotiahnutie skrutiek.

= Nadmerné dotiahnutie skrutiek svorkovnice ich méze
poskodit.

Kratiace momenty dot'ahovania

Kratiaci moment ut'ahovania
(Nem)

Polozka

M4 (X1M) 1,2~1,5

M4 (uzemnenie)

Zariadenie vyhovujuce norme EN/IEC 61000-3-12 (eurdpska/
medzinarodna technicka norma, ktora urcuje limity pre harmonické
prudy vytvarané zariadenim pripojenym na nizkonapatové verejné
siete so vstupnym pradom >16 A a <75 A v jednej faze).

5.6.1 Specifikacie standardnych komponentov

zapojenia
Komponent
Kabel elektrického |Napatie 220~240V
napajania Faza 1~
Frekvencia 50 Hz

Velkost kabla Musi spifiat platné pravne

predpisy

Odstrarite izolaciu z kablov (20 mm).

)
a b
q X

Uvedomte si, ze:

a Odstrante izolaciu konca kabla po tento bod.
b Nadmerné odstranenie izolacie méze spdsobit zasiahnutie
elektrickym prudom alebo prieraz.

= Ak sa pouziju spletané vodi¢e, na koniec nainstalujte okruhlu
svorku s lemom. Okruhlu svorku s lemom nasadte na kable az po
izolovanu €ast’ a pripevnite pomocou vhodného nastroja.

b a

a Spletany vodi¢
b Stlacana svorka s kruhovym zavesom

= Pri inStalacii kablov pouzite nasledujuce postupy:

Prepojovaci kabel Minimalny prierez kabla
2,5 mm? a pouzitelny pre

220~240V

Odporuc¢ana poistka dodana 20 A
zékaznikom

Ochranny uzemnovaci isti¢ Musi spifiat platné pravne

Typ kabla Sposob instalacie
Jednozilovy kabel cb
L an
tA_ @ |_At c_@
—a a
a Stoceny jednozilovy kabel
b Skrutka
¢ Plocha podlozka
Spletany vodié T"’ a be
s kruhovou svorkou = B J
0) 1 N
so lemom 7 &V

a Svorka
b Skrutka

¢ Plocha podlozka

predpisy

5.6.2 Pripojenie elektrického vedenia vo
vnutornej jednotke

1 Zlozte vonkajsi panel.

2 Vyberte kryt rozvodnej skrine.

3 Otvorte kablovu svorku.

4 Nasledujucim postupom pripojte prepojovaci kabel a elektrické
napajanie:

Navod na instalaciu
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5 InsStalacia

5 Bezpecne utiahnite svorkové skrutky. Odporu¢ame pouzivat
krizovy skrutkovag.

6 Nainstalujte kryt rozvodnej skrine.

Nasadte vonkajsi panel.

5.6.3 Uspora elektrickej energie pouzivanim
pohotovostného rezimu

Informacie o pohotovostnom rezime

Tento rezim VYPINA elektrické napajanie vonkajsej jednotky a
prepina vnutornu jednotku na pohotovostny rezim. Znizuje spotrebu
energie vnutornej jednotky. Tento rezim mozno pouzivat len s tymito
modelmi: FTXS50K2V1B, FVXG50K2V1B, FTXG50LV1BW a
FTXG50LV1BS.

INFORMACIE

Pohotovostny rezim mozno pouzivat LEN v jednotkach
opisanych vysSie.

5.6.4 Sklady vybavenia a serverovne pri nizkej
vonkajsej teplote

Informacie o rezime sluzobnych priestorov

Tento rezim je zvlast urCeny pre prostredia vyzadujuce chladenie,
ako su napriklad sklady vybavenia alebo serverovne. NIKDY ho
nepouzivajte v obytnych ani kancelarskych priestoroch, ktoré
obyvaju ludia.

Nastavenie rezimu sluzobnych priestorov

Pri strihani prepajacieho kabla J6 na karte PCB sa prevadzkovy
rozsah roz$iri na —15°C. ReZim sluzobnych priestorov sa zastavi v
pripade, ked vonkajsia teplota klesne pod —18°C, a znova sa spusti,
ked teplota znova stupne.

1 Odskrutkujte skrutky z vrchnej dosky.

2 Zlozte kryt chraniaci pred kvapkanim.
3 Odstrihnite prepajaci kabel J6 na karte PCB.

a Vrchna doska
b Kryt chraniaci pred kvapkanim
¢ Karta PCB

VAROVANIE

Pred pripojenim alebo odpojenim konektora skontrolujte, €i
je napajanie VYPNUTE.

INFORMACIE

Konektor MUSITE pripojit, ak pouZivate vnitornt jednotku,
pre ktoru NIE JE dostupny pohotovostny rezim.

Nastavenie pohotovostného rezimu
1 VYPNITE elektrické napajanie.
2 Zlozte vonkajsi panel.
3 Vyberte kryt rozvodnej skrine.
4

Odpojte konektor pohotovostného rezimu.

—_————s
Gz
———-

e e
UI-IHI-IU

5 ZAPNITE elektrické napajanie

INFORMACIE

= Vnutorna jednotka méze oblas vydavat zvuky, a to v
dosledku ZAPINANIA alebo VYPINANIA ventilatora
vonkajSej jednotky.

Pri pouzivani rezimu  sluzobnych  priestorov
NEPOUZIVAJTE zvlhdovade ani iné predmety
potencialne zvysujuce vlhkost v miestnostiach.

Vysledkom odstrihnutia prepajacieho kabla J6 je
otaCanie ventilatora vnuatornej jednotky najvys$Sou
rychlostou.

5.7 Dokoncenie instalacie vonkajsej
jednotky

5.71 Dokon¢enie instalacie vonkajSej jednotky

1 Nasledujucim postupom izolujte a pripevnite potrubie chladiva
a prepojovaci kabel:

Plynové potrubie

Izolacia plynového potrubia
Prepojovaci kabel

Kvapalinové potrubie

Izolacia kvapalinového potrubia
Ukoncovacia paska

a
b
c
d
e

f

2 Nainstalujte servisny kryt.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
Jednotky série R410A Split Series
3P360062-1H — 2016.09

DAIKIN

Navod na instalaciu

17



6 Uvedenie do prevadzky

6 Uvedenie do prevadzky

@ VYSTRAHA

Jednotku NIKDY nepouzivajte bez termistorov ani
tlakovych senzorov &i spinacov. Méze dojst k zhoreniu
kompresora.

6.1 Predbezné opatrenia pri uvadzani
do prevadzky

INFORMACIE

Poc¢as prvého prevadzkového obdobia jednotky moze byt

pozadovany prikon vysSi, ako je uvedené na vyrobnom
Stitku jednotky. Tento fenomén spdsobuje kompresor,
ktory pred dosiahnutim plynulej prevadzky a stabilnej
spotreby  elektrickej energie vyZaduje nepretrzitu
prevadzku 50 hodin.

@ VYSTRAHA

Jednotku NIKDY nepouzivajte bez termistorov ani
tlakovych senzorov C&i spinaCov. MozZe dojst k zhoreniu
kompresora.

6.2 Kontrolny zoznam pred uvedenim
do prevadzky

NEPOUZIVAJTE systém, kym nevykonate nasleduijtice kontroly:

O] Vnutorna jednotka je spravne namontovana.

] Vonkajsia jednotka je spravne namontovana.

(] Systém je spravne uzemneny a uzemnovacie svorky su
utiahnuté.

] Poistky alebo ochranné zariadenia inStalované na mieste
su v sulade s tymto dokumentom a neboli premostené.

] Napajacie napatie ma zodpovedat napatiu uvedenému
na vyrobnom $&titku jednotky.

O] V rozvodnej skrini NIE SU uvofnené pripojenia ani
poskodené elektrické sucasti.

(] Vo vnutri vnutornej a vonkajSej jednotky sa nenachadzaju
poskodené sucasti ani stlacené potrubia.

] NEDOCHADZA k Gniku chladiva.

] Potrubia chladiva (plynného alebo kvapalného) su
tepelne izolované.

] InStalované potrubie ma spravnu velkost a potrubia su
spravne izolované.

] Uzatvaracie ventily (plynu alebo kvapaliny) na vonkajsej
jednotke su Uplne otvorené.

] Nasledujuce elektrické zapojenia na mieste inStalacie
medzi vonkajSou a vnutornou jednotkou boli vykonané
podla tohto dokumentu a platnej legislativy.

Vypustanie

] yp
Uistite sa, Ze je vypustanie plynulé.

Mozny vysledok: Kondenzovana voda mbze kvapkat.

] Vnatornd jednotka prijima signdly z dialkového
ovladaca.

] Na pripojenie prepajacieho kabla sa pouzivaju
$pecifikované kable.

6.3 Skusobna prevadzka

Predpoklad: Elektrické napajanie musi byt v Specifikovanom
rozsahu.

Predpoklad: Skusobna prevadzka sa moéze vykonavat v rezime
chladenia alebo ohrevu.

Predpoklad: SkuSobna prevadzka sa musi vykonat v sulade s

navodom na obsluhu vnutornej jednotky s ciefom zarucit, ze vSetky

funkcie a sucasti funguju spravne.
V rezime ohrevu vyberte najvySSiu programovatelnu teplotu.
Skusobnu prevadzku mozno v pripade potreby vypnut.

2 Po dokongeni skusSobnej prevadzky nastavte teplotu na beznu

uroven. V rezime chladenia: 26~28°C, v rezime ohrevu:
20~24°C.

3 Systém zastavi prevadzku 3 mintty po VYPNUTI jednotky.

INFORMACIE

» Jednotka spotreblva energiu aj po VYPNUTI.

= V pripade vypadku elektrickej energie a opatovného
obnovenia dodavky elektrickej energie bude jednotka
pokracovat v predtym vybratom rezime.

6.4 Spustenie a zastavenie nuteného
chladenia

Existuju 2 metddy spustenia nutenej prevadzky chladenia:

1 pouzitim tlacidla ZAPNUTIE/VYPNUTIE vnutornej jednotky (ak
sa nachadza na vnutornej jednotke),

2 pouZitim tlaCidla nutenej prevadzky chladenia vonkaj$ej
jednotky.

Metoda 1: pouzitim tlacidla ZAPNUTIE/VYPNUTIE vnutornej
jednotky

Minimalne na 5 sekund stlacte tlacidlo ZAPNUTIE/VYPNUTIE.

Vysledok: Prevadzka sa spusti. Nutena prevadzka chladenia sa
automaticky zastavi po 15 minutach. Ak chcete zastavit’ prevadzku,
stlacte tlacidlo ZAPNUTIE/VYPNUTIE.

Metoéda 2: pouzitie vonkajsej jednotky
= ZAPNITE vonkajSiu jednotku.

» Maximalne do 3 minut od ZAPNUTIA nap3djania stlacte tlacidlo
nutenej prevadzky chladenia (SW1). Vysledok: Prevadzka sa
spusti.

= Nutena prevadzka chladenia sa automaticky zastavi po
15 mindtach. Ak chcete prevadzku zastavit, stlacte tlacidlo (SW1).

6.5 Spustenie vonkajsej jednotky

Informacie o nastaveni konfiguracie a spusteni systému najdete
v navode na instalaciu vnatornej jednotky.

Navod na instalaciu
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7 Likvidacia

. N Pri vypinani Cerpadla sa vSetko chladivo zo systému presunie do
7 LI kVIdaCIa vonkajsej jednotky.

1
71 Vypnutie ¢erpadla

Priklad: S cielom chranit Zivotné prostredie vypnite C¢erpadlo pri
premiestiiovani alebo likvidacii jednotky.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU

Odcerpanie — unik chladiacej zmesi. Ak chcete odcerpat
systém, a je netesnost v okruhu chladiacej zmesi:

= NEPOUZIVAJTE funkciu automatického odderpania
jednotky, pri ktorej sa vo vonkajSej jednotke zhromazdi
vSetka chladiaca zmes zo systému. Mozny vysledok:
Samospalovanie a vybuch kompresora z doévodu
vzduchu vnikajiceho do kompresora, ktory je v
¢innosti. a

= Pouzite samostatny systém obnovy tak, Zze kompresor

Odstrante kryt ventilu z uzatvaracieho kvapalinového ventilu
a uzatvaracieho plynového ventilu.

Spustite prevadzku nuteného chladenia.

Po uplynuti 5 az 10 minut (len po 1 alebo 2 minutach v pripade
velmi nizkej okolitej teploty (<-10°C)) zatvorte uzatvaraci
kvapalinovy ventil pomocou Sesthranného kluca.

Skontrolujte, ¢i sa v rozvode dosiahol podtlak.

Po uplynuti 2 - 3 minat zatvorte uzatvaraci plynovy ventil
a zastavte prevadzku nuteného chladenia.

L.

; - - : —d
jednotky nemusi byt v €innosti. 7 @

e ~.
@ VYSTRAHA @ d

Pri vypinani €erpadla pred demontazou potrubia chladiva
zastavte kompresor. Ak pocas vypinania Cerpadla zostane
kompresor spusteny a uzatvaraci ventil otvoreny, do
systému sa nasaje vzduch. Abnormalny tlak v cykle
chladiva spésobi poruchu kompresora a dalSie Skody.

8 Technické udaje

Uzatvaraci ventil plynového potrubia
Smer zatvorenia

Sesthranny kg

Kryt ventilu

Uzatvaraci ventil kvapalinového potrubia

®©OQ 0T O

Podmnozina najnovSich technickych udajov je k dispozicii na regionalnej webovej stranke Daikin (verejne pristupnej). VSetky najnovsie

technické udaje su k dispozicii na extranete Daikin (poZzadovana autentifikacia).

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN
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8 Technické udaje

8.1 Schéma elektrického zapojenia

Legenda k jednotnej schéme zapojenia

Informacie o pouZitych dieloch a Cislovani najdete na nalepke so schémou zapojenia dodanej s jednotkou. Jednotiivé diely sa Cisluju arabskymi Eislicami vo
vzostupnom poradi a v prehlade nizSie ich v kode dielu nahradza symbol ™.

AN

= B9,[}

Débmi*

ISTIC

PRIPOJENIE

KONEKTOR
UZEMNENIE

ZAPOJENIE NAMIESTE INSTALACIE

&

OCHRANNE UZEMNENIE
OCHRANNE UZEMNENIE (SKRUTKA)

USMERNOVAC
RELE KONEKTOR

KONEKTOR S KRATKYM SPOJENIM

POISTKA —(O— SVORKA
VNUTORNA JEDNOTKA [T 1] SVORKOVY PAS
VONKAJSIA JEDNOTKA o e KABLOVA SVORKA
OUTDOOR
BLK : CIERNA GRN : ZELENA PNK RUZOVA WHT : BIELA
BLU : MODRA GRY : SIVA PRP, PPL PURPUROVA YW o ATA
BRN : HNEDA ORG : ORANZOVA RED CERVENA
AP DOSKA PLOSNYCH SPOJOV PS SPINACIE ELEKTRICKE NAPAJANIE
BS* TLACIDLO ZAPNYP, VYPINAC PTC* PTC TERMISTORA
BZ, HO ZVUKOVY SIGNAL Q* IZOLOVANY BRANOVY DVOJPOLOVY
TRANZISTOR (IGBT)
c KONDENZATOR QDI OCHRANNY UZEMNOVACI ISTIC
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, PRIPOJENIE, KONEKTOR QL OCHRANA PROTI PRETAZENIU
HR*, MR*_ A, MR* B, S* U,V,
W, X*A
D*, V"D DIODA M TEPELNY SPINAC
DB* DIODOVY MOST R* REZISTOR
DS* PREPINAC DIP RT TERMISTOR
E*H OHRIEVAC RC PRUIMAC
F*U, FU* (CHARAKTERISTIKU POISTKA s'C KONCOVY SPINAC
NAJDETE NAKARTE PCB VNUTRI
JEDNOTKY)
FG* KONEKTOR (UZEMNENIE RAMU) S PLAVAKOVY SPINAC
H* ZVAZOK S*NPH TLAKOVY SNIMAC (VYSOKY TLAK)
H*P, LED*, VL INDIKATOR, SVETELNA DIODA S*NPL TLAKOVY SNIMAC (NiZKY TLAK)
HAP SVETELNA DIODA (SERVISNE MONITOROVANIE — ZELENA) S*PH, HPS* TLAKOVY SPINAC (VYSOKY TLAK)
VYSOKE NAPATIE VYSOKE NAPATIE S*PL TLAKOVY SPINAC (NIZKY TLAK)
IES SNIMAC INTELLIGENT EYE ST TERMOSTAT
IPM* INTELIGENTNY NAPAJACI MODUL S*W, SW* VYPINAC
K*R, KCR, KFR, KHUR MAGNETICKE RELE SA* POISTKAPROTI PREPATIU
L VODIC POD PRUDOM SR*, WLU PRIJIMAC SIGNALU
L* CIEVKA Ss* VOLIACI PREPINAC
'R TLMIVKA SHEET METAL PEVNA DOSKA SVORKOVEHO PASU
M* KROKOVY ELEKTROMOTOR TR TRANSFORMATOR
MC MOTOR KOMPRESORA TC,TRC VYSIELAC
MF MOTOR VENTILATORA V5 RV VARISTOR
M*P MOTOR ODSAVACIEHO CERPADLA VR DIODOVY MOST
M*S MOTOR KLAPIEK WRC BEZDROTOVY DIAKOVY OVLADAC
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETICKE RELE X* SVORKA
N NEUTRALNY VODIC XM SVORKOVY PAS (SVORKOVNICA)
n=* POCET PRECHODOV CEZ FERITOVE JADRO Y*E CIEVKA ELEKTRONICKEHO EXPANZNEHO
VENTILU
PAM IMPULZOVA AMPLITUDOVA MODULACIA YR, Y*S CIEVKAREVERZNEHO.
ELEKTROMAGNETICKEHO VENTILU
PCB* DOSKAPLOSNYCH SPOJOV ZC FERITOVE JADRO
PM* VYKONOVY MODUL ZF. Z°F PROTIHLUKOVY FILTER

Navod na instalaciu
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